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SWIADECTWO
Nr OS ll67lCUEl2I

potwierdzającerże z

kocioł wodny Ępu Smart Fire 22 l3bar
o nominalnej mocy cieplnej 22kW,

z automaĘcznympodawaniem paliwa stałego, opalany biomasą w postaci sprasowanej pelet

prodŃowany przez:

,rHKS LAZAR" Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie-Zdrój; ul. Wodzisławska 15 B

badany zgodnie z wymaganiami PN-.EN 303-5zżO12 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:

Laboratorium Badń Kotłów iUrządzeńGrzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza 1

- podane w sprawozdaniu z badah nr 23 /2I -LG.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych
w prodŃowanym wządzeniu w stosunku do lxządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 05.202l do a5.2024
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kierownik Laboratorium
Laboratorium Badń Kotłów i Urządzeń

Grzewczych
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SWIADECTWO
Nr OS ll67lCUEl21

kocioł wodny typu Smart Fitę22 l 3bar
o nominalnej mocy cieplnej 22kW,

zautomaĘcznympodawaniem paliwa stałego, opalany biomasą w postaci sprasowanej pelet,
badany zgodnie zrymaganiami PN-EN 303-5:201ż spełnia w;rmagania 5 klasy.

Parametr
Miano Uzyskana wartość Wymagania

normY

Smart Fire 22 l 3bar
Paliwo Pelet

Bez sondy Lambda Zwłączoną sondą Lambda

Moc cieplna kW 22,8 616 *" 23,1 616 " (100+8;7o q^ -*

Sprawność 11 % 93,6 9418 ** 93,8 94r1"* > 8813*,

a

r-]

Co
mg/m3

43 |29 ", 53 115 *, < 500

NO" 153 135 " 154 133 * bez wymagań

oGC 4 6,* 4 6** ś20
Pył 13 10" 12 10 ** ( {Q xxx

-) w przeliczęniu tla |0%o udziału tlęnu w spalinach suchych
--) dotyczy obciązenia obniżonego < 307o nomina]nej mocy cieplnej
"") dotycz-f tylko mocy nominalnej

Łóclź, dnia 18.05.202I t.
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